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Для осуществления монтажа 
тепловой изоляции на
воздуховоде необходимо
подготовить поверхность.
Монтаж на воздуховоде
производится
теплоизоляционными
материалами как с
самоклеящимся слоем AD, так 
и без него.

Необходимо произвести
геометрические замеры
воздуховода и перенести
размеры каждой из сторон
на лист K-FLEX.

В случае применения
теплоизоляционного материала 
с самоклеящимся слоем AD 
установить материал на стенку 
воздуховода, постепенно удаляя 
защитную пленку
с вырезанного фрагмента.
Продольные и поперечные
стыки следует проклеить клеем.
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Ы При использовании

теплоизоляционного
материала без слоя AD

нанести клей на обе
склеиваемые поверхности, 

затем установить материал на 
стенку воздуховода.

Продольные и поперечные
стыки проклеить.

Далее поперечные
и продольные стыки проклеить 

самоклеящейся лентой,
соответствующей марке

теплоизоляционного
материала.
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